Installationsanleitung Installationsanleitung

Heizleitungsabschluf3 Heizleitungsabschluf3

Heizleitung gerade abschneiden. Heizleitung gerade abschneiden.
Schutzhiille und metallene Umhiillung (Geflecht) Schutzhiille und metallene Umhiillung (Geflecht)
der Heizleitung auf 20 mm entfernen. der Heizleitung auf 20 mm entfernen.
Abgemantelte Heizleitung auf 5 mm kiirzen. Abgemantelte Heizleitung auf 5 mm kiirzen.
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Heizleitung bis auf Anschlag in den Endabschluss Heizleitung bis auf Anschlag in den Endabschluss
einfiihren. einfiihren.
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Vorbehalt: Technische Anderungen behalten wir uns vor. Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler begriinden keinen Anspruch auf Schadensersatz. Yorbehalt: Technische Anderungen behalten wir uns vor. Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler begriinden keinen Anspruch auf Schadensersatz.





